
Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 

Главное управление МЧС России по Оренбургской области 
460000 г. Оренбург ул. Гая, 21, Телефон 8(3532) 77-62-35 mchsoren@gmail.com 

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по р. Оренбургу и Оренбургскому рай- 
________________________________________  ону________________________________________________

(наименование органа государственного надзора)

_______________________г. Оренбург, ул. Луговая, 78а, тел. (3532)49-92-26___________________________
(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 250/1/1
об устранении нарушений требований пожарной безопасности, 

о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности 
на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

______  Муниципальное общеобразовательное автономное учреждение «Гимназия №1»
(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя.

отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т. п.)

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора
_______________________ г. Оренбурга_________________________ по пожарному надзору № 250
от « 28 » апреля 2021 года,___________________  ст. 6, 6.1 Федерального закона от 21 декабря
1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 11 ч 00 мин.
« 13 » мая 2021_________  г. по 17 ч 00 мин. « 07 » июня 2021 г.
проведена проверка
старший инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Оренбургу 
и Оренбургскому району У HR и ПР Главного управления МЧС России по Оренбургской области Со- 
лодовникова Екатерина Юрьевна_________________________________________________________________

(должность, звание, ФИО государственного инспектора (государственных инспекторов) по покарному надзору, проводившего(их) проверку.

Муниципальное общеобразовательное автономное учреждение «Гимназия №1», по адресу: 
г. Оренбург, ул. Краснознаменная, д. 34____________________________________________________________

наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с директором Денисовой Ольгой Викторовной____________ _____________ __________________
(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасно
сти» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасно- 
сти, выявленные в ходе проверки: ___________________________________________ ______________

№
п/п

Вид нарушений требований по
жарной безопасности с указанием 

места выявленного нарушения

Пункт и наименование нормативного 
правового акта РФ и (или) норма
тивного документа по пожарной 

безопасности, требования которого 
(-ых) нарушены

Срок устране
ния наруше
ния требова

ний пожарной 
безопасности

Отметка (под
пись) о выпол
нении (указы
вается только 
выполнение)

1 2 3 4 5
1 Высота горизонтальных 

участков путей эвакуации в 
свету менее 2 м 
(Лестница 04)

ст. 4, 6, 53, 89 Федеральный 
закон от 22.07.2008 № 123 
«Технический регламент о 
требованиях пожарной безо
пасности»; п. 4.1.4, п. 4.3.2 СП 
1.13130.2020 (ранее дейст
вующие нормативные доку
менты - п. 4.1.7, п. 4.3.4 СП 
1.13130.2009; п. 6.27 СНиП 21- 
01-97*; п. 4.8 СНиП Н-Л.2-721*)

01.06.2022

2 Высота эвакуационных вы
ходов непосредственно на-

ст. 4, 6, 53, 89 Федеральный 
закон от 22.07.2008 № 123

01.06.2022

mailto:mchsoren@gmail.com


№
п/п

Вид нарушений требований по
жарной безопасности с указанием 

места выявленного нарушения

Пункт и наименование нормативного 
правового акта РФ и (или) норма
тивного документа по пожарной 

безопасности, требования которого 
(-ых) нарушены

Срок устране
ния наруше
ния требова
ний пожарной 
безопасности

Отметка (под
пись) о выпол
нении (указы
вается только 
выполнение)

1 2 3 4 5
ружу выполнена менее 
1,9 м. (Выход № 03; Выход 
№ 13; Выход № 05; выход 
из кабинета «дверь № 118» 
3 этаж)

«Технический регламент о 
требованиях пожарной безо
пасности»; п. 4.2.18 СП 
1.13130.2020 (ранее дейст
вующие нормативные доку
менты - п. 4.2.5 СП 
1.13130.2009; п. 6.16 СНиП 21- 
01-97*; п. 4.8 СНиП Н-Л.2-72*)

3 Высота эвакуационных вы
ходов (переход между ко
ридорами «дверь № 39» 
первый этаж; из помещения 
«дверь № 38» первый этаж) 
выполнена менее 1,9 м.

ст. 4, 6, 53, 89 Федеральный 
закон от 22.07.2008 № 123 
«Технический регламент о 
требованиях пожарной безо
пасности»; п. 4.2.18 СП 
1.13130.2020 (ранее дейст
вующие нормативные доку
менты - п. 4.2.5 СП 
1.13130.2009; п. 6.16 СНиП 21- 
01-97*; п. 4.8 СНиП Н-Л.2-72*)

01.06.2022

4 Ширина эвакуационных 
выходов из помещений и 
зданий выполнена менее 
1,2 м. (Выход № 03; Выход 
№ 13)

ст. 4, 6, 53, 89 Федеральный 
закон от 22.07.2008 № 123 
«Технический регламент о 
требованиях пожарной безо
пасности»; п. 4.2.19 СП 
1.13130.2020 (ранее дейст
вующие нормативные доку
менты - п. 4.2.5 СП 
1.13130.2009; п. 6.16 СНиП 21- 
01-97*; п. 4.8 СНиП Н-Л.2-72*)

01.06.2022

5 Литер ГГ1А не оборудован 
автоматической установкой 
пожарной сигнализации

ст. 6, ст.91 Федеральный закон 
от 22.07.2008 № 123 «Техниче
ский регламент о требованиях 
пожарной безопасности»; 
п. 4.4 СП 486.1311500.2020 
«Системы противопожарной 
защиты. Перечень зданий, со
оружений, помещений и обо
рудования, подлежащих защи
те автоматическими установ
ками пожаротушения и систе
мами пожарной сигнализации. 
Требований пожарной безо
пасности»

01.06.2022

6 Литер ГГ1А не оборудован 
системой оповещения и 
управления эвакуацией лю
дей при пожарах

ст. 6, ст.91 Федеральный закон 
от 22.07.2008 № 123 «Техниче
ский регламент о требованиях 
пожарной безопасности»; 
п. 17 табл. 2 СП 3.13130.2009 
«Системы противопожарной 
защиты. Система оповещения 
и управления эвакуацией лю-

01.06.2022



№
п/п

Вид нарушений требований по
жарной безопасности с указанием 

места выявленного нарушения

Пункт и наименование нормативного 
правового акта РФ и (или) норма
тивного документа по пожарной 

безопасности, требования которого 
(-ых) нарушены

Срок устране
ния наруше
ния требова
ний пожарной 
безопасности

Отметка (под
пись) о выпол
нении (указы
вается только 
выполнение)

1 2 3 4 5
дей при пожаре. Требования 
пожарной безопасности»

7 Подвальное цомещение не 
оборудовано вторым эва
куационным выходом (не 
менее двух эвакуационных 
выходов должны иметь 
подвальные и цокольные 
этажи при площади более 
300 м или предназначен
ные для одновременного 
пребывания более 15 чело
век)

п. 4.2.11 СП 1.13130.2020 (ра
нее действующие норматив
ные документы - п. 4.2.2 СП 
1.13130.2009).

01.06.2022

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок являет
ся обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена 
в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их 
устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в 
установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» 
ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут: 

руководители федеральных органов исполнительной власти; 
руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации; 
руководители органов местного самоуправления; 
собственники имущества;
лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организа

ций;
лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; 
должностные лица в пределах их компетенции; 
иные граждане.
Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах го

сударственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщи
ков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

старший инспектор отдела надзорной деятельности и 
профилактической работы по г. Оренбургу и 
Оренбургскому району УНД и ПР Главного управления 
МЧС России по Оренбургской области 
Солодовникова Е.Ю.____________________________________
(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«07» июня 2021 г.

Предписание для исполнения получил:

(подпись)

«07» июня 2021 г.

Директор Денисова Ольга Викторовна
(Должность, фамилия, инициалы)

* - Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.

Информацию о неправомерных действиях сотрудников государственного пожарного надзора Вы 
можете сообщить по "Телефону доверия": 8(3532)308-999


